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SAT 
KONTINUITETSKONTROLL      

       

Adress:     Anl. Nr:    

              

Objekt: Styrapparatskåp samt yttre anl.   Entreprenör:   

       

Aktivitet:      
Kontinuitetsprov, dvs skyddsjord har 
obruten förbindelse med PE-skenan 
eller mot jord.     

Godkänt:      
 
Datum:    

              

 
Kontrollpunkter 

      
   Ω Avvikelser Kommentar 

Mätning mellan jord och 
vägguttags jord 

   

Mätning mellan jord och 
apparatskåp 

   

Mätning mellan jord och 
skåpdörr 

   

Yttre anslutna objekt 
(stolpar) 

   

Mätning mellan jord och 
anslutet objekt (stolpe) 

   

    
    
    
    
    

 
Utfört av: 
 

Signatur: Datum: Mätinstrument: 
 
 

 
 


